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5Sammanfattning
Processindustrin Perstorp AB har stora kylbehov vid 
sina produktionsanläggningar i Perstorp. Denna för­
studie avser att belysa de tekniska och ekonomiska 
möjligheterna att nyttiggöra de energimängder som idag 
bortföres med kylvattnet ("spillvärme") genom att 
överföra dem till ett fjärrvärmenät i det närbelägna 
samhället.
Tillgången på spillvärme från de olika fabrikerna 
motsvarar en värmeeffekt av ca 12 MW vid nedkylning 
av kylvattnet med 10°C från blandningstemperaturen 
+30°C.
Perstorps kommun har genomfört utredningar som anger 
en ansluten värmeeffekt av totalt 30 MW vid full ut­
byggnad av samhällets fjärrvärmesystem. Den första 
utbyggnadsetappen, som planeras att starta inom kort, 
uppgår till 6 MW anslutningseffekt.
Ett antal olika tekniska principlösningar har skisse­
rats och översiktligt värderats. Av dessa lösningar 
har ett huvudalternativ mera ingående studerats med 
avseende på teknisk uppbyggnad och ekonomi. Alterna­
tivet innebär att spillvärme från befintliga sam- 
lingsledningar ledes till en värmepumpanläggning in­
om fabriksområdet, där värmet överföres till ett kon­
ventionellt fjärrvärmesystem. De dieselmotordrivna 
värmepumparna dimensioneras för ca 1/4 av fjärrvärme­
nätets anslutningseffekt dvs 1,5-2 MW vid starten
6och 7,5 MW vid full utbyggnad. Perstorp AB :s ångcen- 
tral tillhandahåller resterande värmeeffekt, dvs 
3/4 av anslutningseffekten. Värmepumpanläggningen får 
en utnyttjningstid vid full drift på ca 6000 h/år vil­
ket medför att den svarar för ungefär 75% av fjärr­
värmenätets årliga energibehov.
Anläggningens lönsamhet är beroende av bl a fjärr­
värmenätets utbyggnadstakt. Om nätet utbygges helt un­
der en period av 15 år kräver värmepumpanläggningen en 
investering av 4,3 Mkr för den första utbyggnadsetap- 
pen, varav värmekulvert till anslutningspunkten för 
fjärrvärmenätet utgör ca 1/4. Återbetalningstiden för 
denna investering utan bidrag är 6,7 år. Med ett inves­
teringsbidrag för experimentbyggnadsprojekt av 2,3 Mkr, 
dvs 53%, blir återbetalningstiden 5 år.
Resultatet av förstudien pekar på att en första etapp 
av spillvärmeprojektet borde förverkligas i samband med 
fjärrvärmeutbyggnad i Perstorp. Möjligheterna är här 
gynnsamma att få en dieselmotordriven värmepumpanlägg­
ning som bas för en ev framtida utveckling på området. 
En fortsättning av utredningsarbetet med projektering 
fram till förslagsfandling och bindande kalkyl föreslås.
1. Orientering
Ifrågavarande projekt gäller en undersökning av 
möjligheterna att nyttiggöra s k spillvärme från 
en processindustri - i detta fall Perstorp AB - 
för uppvärmning mm av bostäder och övriga bygg­
nader i samhället Perstorp. Perstorp AB har un­
dersökt andra möjligheter att nyttiggöra sitt 
spillvärme, bl a har växthusprojekt diskuterats. 
Tanken att med hjälp av värmepump höja tempera­
turnivån så att värme skulle kunna överföras i 
ett fjärrvärmenät har också funnits. Perstorps 
kommun har oberoende härav låtit utreda förut­
sättningarna för utbyggnad av fjärrvärme dock i 
första hand med konventionella panncentraler. 
Avsikten har därvid bl a varit att öka möjlig­
heterna att utnyttja även fasta bränslen för att 
därigenom minska oljeberoendet på sikt.
Efter preliminära kontakter mellan Ingvar Borg­
ström, Perstorp AB och Ulf Westberg, P R Process 
utveckling AB, Göteborg, diskuterades ett even­
tuellt spillvärme- värmepumpprojekt vid ett sam­
manträde i Perstorp våren 1977 där även Bernt 
Bäckström, Wahlings Bygginstallationer AB, Göte­
borg, deltog.
Under juni månad skisserades ett projekt omfattan 
de förstudie, projektering och genomförande av en 
eventuell försöks- och demonstrationsanläggning. 
Statens Råd för Byggnadsforskning beviljade efter
ansökan medel till en förstudie - anslag nr 
770638-5.
Utredningsarbetet påbörjades i november månad 
1977 och projektmöten har vid fyra tillfällen 
hållits i Perstorp. Perstorps kommun har repre­
senterats av Tomas Hartwall och Perstorp AB 
av Ingvar Borgström, Claes Sparre och Nils Norrby. 
Redan före projektstarten hade Perstorp AB gjort 
en preliminär inventering av spillvärmeutsläppen. 
Denna visade att ganska betydande effekter med 
lång varaktighet släpptes ut, mest i form av 
kylvatten.
Genom fabriksområdet flyter en bäck, Ybbarps- 
ån. Vattenföringen i denna är dock särskilt som­
martid otillräcklig för att täcka hela kylvatten­
behovet. Därför har kyltornsanläggningar av be­
tydande omfattning byggts. Vatten från bäcken nytt­
jas dock för vissa kyländamål och som spädvatten 
till kyltornen.
Sänkning av kylvattentemperaturen i en eventu­
ell värmepumpanläggning kan förutom att värme 
därigenom nyttiggörs också minska drLffekostna- 
derna för kyltornen. Samtidigt minskas behovet 
av ökad kyltornskapacitet vid i framtiden växan­
de kylbehov.
SpillvärmetilIgång
Tillgången på spillvärme hade som ovan nämnts 
tidigare inventerats inom Perstorp AB. Det be-
dömdes dock som nödvändigt att inom ramen för 
denna studie förnya inventeringen. Ett fråge­
formulär utarbetades och distribuerades till 
olika driftsenheter, bilaga 1. Insamlade upp­
gifter sammanställdes och kompletterades del­
vis genom besök på platsen. Med tanke på möj­
ligheterna att nyttiggöra spillvärme är upp­
gifter såsom varaktighet, tillgänglighet och 
temperatur på olika flöden av betydelse.
Efter bearbetning och sammanställning av upp­
gifter om spillvärmetillgången befanns att det 
värme som kan vara intressant att utnyttja ex­
ternt finns i form av kylvatten som f n finns 
samlat i vissa huvudflöden - ledningar. Det 
kan finnas vissa möjligheter att separera och 
och utnyttja del flöden med högre temperatur 
men detta bedömdes på tidigt stadium vara täm­
ligen omständligt och därmed kostsamt. Del­
flöden med väsentligt högre temperatur är rela­
tivt små och har otillfredsställande varaktig­
het eller tillgänglighet och är därför av mindre 
intresse i (fetta sammanhang. Åtgärder för lokal 
värmeåtervinning kan här ligga närmare till hands.
Sammanfattningsvis finns i första hand utnyttj- 
ningsbara värmeflöden i kylvatten enligt följande
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Utsläpp Flöde Blandn temp Effekt. Varaktig­
nr 1/s °C kW het tim/år
U1 88 34 3700 6000
U2 173 30 7200 8000
U3 3 40 1 20 4000
U4 1 7 25 700 6500
Effekterna är baserade på kylning av kylvatten ca
10°C dvs från exempelvis 30 till 20°C. Uppgif-
terna finna också på flödesschema, bilaga 3 .
Av sekretesskäl har benämningar på utsläppen -
fabriksnamn etc - utelämnats. Sammanlagt rör det
sig om ca 12 MW vid en nedkylning av 10°C . Spill-
värmeutsläppens flöden och temperaturer är i 
stort sett konstanta under året. Utsläpp U1 vari­
erar i temperatur något med utetemperaturen och 
utsläpp U2 varierar i temperatur något med vatten­
temperaturen i Ybbarpsån. Utsläpp U3 varierar både 
i flöde och temperatur med tillverkningsprocessen 
men sammanlagring av flera enheter kompenserar 
i stort dessa variationer.
3. Teknisk utformning
3-1 *-i£ëEDâ£;‘-va_i2sniD2§£
Vid utredningsarbetets början diskuterades olika 
principer eller tekniska lösningar för att nyttig­
göra spillvärmet.
Följande alternativ ansågs rimliga och borde över­
vägas. En eller ett par lösningar borde slutgiltigt
utväljas som huvudalternativ och bli föremål för 




Distr av Fjärrvärme Fjärrvärme 
spillvärme- normaltemp låg temp 
kylvatten
1. Flöden med tillräckligt hög 
temperatur separeras och över­
förs via värmeväxlare till 
distributionsnät i samhället.
2. Spillvärme från befintliga sam- 
lingsledningar överförs efter 
temperaturhöjning med värmepump 
vid fabriken till distributions­
nät i samhället.
3. Flöden med olika temperatur 
separeras. Lägre nivåer värme­
pumpas. (Komb av alt 1 och 2).
4. Spillvärme från befintliga sam- 
lingsledningar pumpas i enkel 
ledning till samhället. Värme­
pumpar i varje hus. Utsläpp i 
regnvattensystemet.
5. Spillvärme från befintliga sam- 
lingsledningar pumpas i enkel 
ledning till samhället. Central 
värmepump i samhället och in­
koppling på fjärrvärmenätet. 
Spillvattenutsläpp i regnvatten­
systemet .
6. Samhällets förbrukningsvatten 
värms i värmeväxlare till ca 
+25°C. Varmvatten/kallvatten- 
beredning i varje hus med värme­
pump. (Uppvärmning/nedkylning).
7. Samhällets förbrukningsvatten 
värms i värmeväxlare till ca 
+15°C.
8. Lika alt 4 men fram- och åter- 
ledning för kylvatten. Regn­
vattennätet berörs ej.
Lika alt 5 men fram- och åter- 












Till de skisserade lösningsalternativen lämnas 
här följande kommentarer som förtydliganden och 
vägledning för den fortsatta bearbetningen.
Alt_l
De tillgängliga och separerbara flödena med så hög 
temperatur att direkt överföring i växlare kan ske 
är mycket ringa och det skulle bli dyrbart att ge­
nom rörledningar samla ihop dessa flöden. I den mån 
sådana flöden kan separeras bör man eftersträva att 
utnyttja dessa internt och så nära alstringsplatsen 
som möjligt. Beredning av tappvarmvatten för omkläd­
ningsrum kan vara ett lämpligt användningsområde. 
Alternativet är särskilt genom effektens otillräck­
lighet inte intressant.
Alt_2
Alternativet är intressant, då den tillgängliga ef­
fekten är tämligen stor även vid måttlig sänkning 
av kylvattnets temperatur. Alternativet bör detalj - 
studeras. Större förbränningsmotordrivna eller ång- 
turbindrivna värmepumpar är tänkbara.
Alt_3
Se kommentarer till alt 1 och 2.
Alt 4
Lösningen kan vara av praktiskt intresse särskilt
som kostnaderna för distributionsnätet bör bli 
låga. Värmepumpar i varje hus eller nuvarande 
panncentral kan dock vara en viss olägenhet. Agg­
regatens storlek och placering gör att nästan en­
bart elmotordrift kan komma ifråga. Värmefaktorn 
och därmed ekonomin bör bli betydligt bättre jäm­
fört med värmepumpar med uteluft som värmekälla. 
Enkelledningar och därmed utsläppet i regnvatten­
nätet medför ett problem eftersom en stor del av 
kylvattnet inte återföres till Ybbarpsån. Än be­
rövas härigenom vatten och detta är inte utan vi­
dare tillåtet.
Alt_5
Lösningen kräver en kompletterande panncentral för 
topplast och reserv, i likhet med värmepumpcentralen 
placerad i samhället. Liksom vid alt 4 kan avtapp­
ningen frånYbbarpsån innebära hinder för genom­
förandet. Tillgänglig spillvärmeeffekt är stor.
Alt_6
Alternativet ger inte möjlighet till total värme­
försörjning utan ger i stort sett endast värme för 
tappvarmvatten.
Det bör observeras att värmepumpar krävs överallt 
om inte "kallvatten" med en temperatur av ca +30°C 




Alternativet ger ännu mindre effekt än alt 6 men 
har också färre nackdelar. Lösningen kan vara eko- 
nimiskt intressant genom låg investering och kan 
övervägas som ett tillägg till exempelvis alt 2.
Alt_8
Jämförtmed alt 4 blir distributionsnätet något dy­
rare eftersom dubbelledning -dvs ett komplett 
distributionsnät - måste användas. Dock undvikes 
olägenheter med bortförsel av Ybbarpsåns vatten. 
Alternativet kan vara värt att granska närmare.
Alt_9
Liksom i alt 5 kan större värmepumpenheter ut­
nyttjas och alternativet är näst efter alt 2 det 
mest intressanta.
3.3 Yâi_§Y_yYEëdningsalternativ
Med hänsyn till att förstudiens omfattning måste 
begränsas är det nödvändigt att välja ett par eller 
helst endast ett sannolikt alternativ för fortsatt 
bearbetning.
Efter överläggningar inom arbetsgruppen och dis­
kussion på projektmöten har alt 2 ansetts som mest 
realistiskt. Alt 5 och 9 är också troliga men alt 
2 ger möjligheter att bättre utnyttja Perstorp AB :s 
befintliga pannanläggningar, mottrycksdrift mm. 
Redan nu finns där möjligheter till avfallsförbrän-
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ning och därmed till krisbränslereserv.
Förstudien har därför koncentrerats på utföran­
de enl alt 2B d v s värmepumpanläggningen inom 
fabriksområdet och fjärrvärmenät med i stort sett 
konventionella temperaturer.
4. Samhällets effekt- och temperaturbehov
4.1 Effektbehov
Med ledning av fjärrvärmeutredningar som Perstorps 
kommun låtit göra, kan effektbehovet för befintlig 
bebyggelse inklusive nu kända, tillkommande bygg­
nader uppskattas till ca 30 MW (maximalt effekt­
behov = summa anslutningseffekt).
Med hänsyn till att all befintlig bebyggelse inte 
kan antas bli ansluten förrän efter lång tid och 
med hänsyn till sammanlagring och rimliga "energi- 
besparande åtgärder" i husen kan värdet 30 MW anses 
täcka även en rimlig reserv för utbyggnad i sam­
hällets centrala delar.
Enligt kommunens planer för fjärrvärmeutbyggnad 
är det sannolikt att en första etapp kommer att 
omfatta en anslutningseffekt på ca 6 MW, eventu­
ellt förverkligad redan till eldningssäsongen 1979/80.
4.2 Temperaturbehov
Bebyggelsen och värmesystemen i husen är här till 
den helt övervägande delen befintliga och kan så­
ledes inte fritt anpassas till nya förhållanden.
Det kan antas att värmesystemen i husen huvudsak-
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ligen är dimensionerad för temp 80/60°C och att 
beredarna för tappvarmvatten har en normal dimen­
sionering. Endast i undantagsfall kan framlednings- 
temperaturen kallaste dagen beräkningsmässigt va­
ra 9 0°C .
Ett konventionellt fjärrvärmenät skulle normalt 
läggas ut för 120/70°C och befintliga radiator­
system mm skulle då utan vidare kunna försörjas.
Med tanke på värmepumpanvändningen och på vad som 
antagits beträffande de befintliga radiatorsyste­
men mm borde här helst väljas 110/60°C som ger
samma ledningsdimension för en viss effekt som 
o120/70 C men som är bättre vid värmepumpdrift.
Även temperaturerna 110/70°C eller 110/60°C för 
"kallaste dagen" är en tänkbar dimensionering som 
bör ge ca 70/45°C vid lägsta belastning och 
75/60°C vid "genomsnittsbelastning".
I bifogade diagram redovisas varaktighetskurvor 
för temperaturer och effekter. Se figur 1-4.
5. Värmepumpar
5.1 Ällmänt
En värmepump är egentligen en kylanläggning som 
byggts för att tillvarataga den avgivna energin. 
Värmepumpen är intressant genom att temperaturen
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på lågvärdigt värme kan höjas och detta därmed 
nyttiggöras. För temperaturhöjningen - värmepump- 
ningen - krävs ett tillskott av högvärdig driv- 
motorenergi men storleken av denna är måttlig i 
förhållande till den uppumpade energimängden.
5.2 Befintliga_värmepumpar
Egentliga värmepumpar, dvs anläggningar byggda 
enbart eller huvudsakligen för "värmealstring" 
fanns fram tom 1950-talet endast i enstaka fall 
i Sverige.
Ar 1976 fanns i Sverige något mer än ett tusental 
värmepumpaggregat i drift. De flesta av dessa har 
tillkommit under de senaste åren och är av typen 
mindre enhetsaggregat för villor och liknande. Det 
är ofta fråga om s k konvertibla aggregat av typen 
luft/luft och helt eller delvis av amerikansk till­
verkning. Något hundratal är större värmepumpan­
läggningar i platsbyggt utförande och dessa nyttjas 
genomgående som kylanläggningar för luftbehandling 
(lokalkylning) sommartid. Uppskattningsvis några 
hundra aggregat är av typen prefabricerade s k tak­
aggregat i likhet med de större platsbyggda anlägg­
ningarna innehållande såväl kyl- som värmepump­
funktion .
De större platsbyggda anläggningarna finns till stor 
del i sjukhus och de något mindre i butiks- och 
kontorshus.
Utvecklingen har varit likartad i övriga i-länder.
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I Västtyskland visas f n stort intresse för 
värmepumpar och där fanns 1976 ca 700 större 
värmepumpanläggningar som tar värme från uteluft, 
mark eller vatten och i vissa fall kylvatten och 
avloppsvatten.
I Danmark har tidigare utvecklats markvärmepumpar 
och ca 400 sådana är nu i drift. Trots det stora 
antalet har man inte redovisat objektiva mätning­
ar varken på värmepumparnas presterande eller på 
de fysikaliska förloppet i marken. Utvecklingen av 
större anläggningar pågår.
I Sverige representeras värmepumptekniken i prin­
cip av tre slags företag:
kylfirmor med egen installationsavdelning som 
platsbygger värmepumpar
verkstadsföretag som av delvis utländska kom­
ponenter bygger ihop och saluför enhetsaggre- 
gat
företag som importerar kompletta värmepumpar 
i form av enhetsaggregat i vissa fall som kom­
pletta luftbehandlingsaggregat med kylfunktion. 
Representativa större värmepumpanläggningar finns 
i mycket begränsad omfattning och när det gäller 
kombination med spillvärmeutnyttjande och förbrän­
ningsmotordrift finns inga ref erensanläggningar-alls 
från vilka erfarenheter redovisats.
5.3 Y§rmefaktorer_g_driftsförhållanden
Med värmefaktor för en värmepump menas förhållandet 
avgivet värme/tillförd drivenergi 
Vanligen menas i kondensorn avgivet (nyttiggjort)
värme och för en elmotordriven kompressor är det 
vanligtvis till motorn tillförd elenergi som av­
ses dvs motorns verkningsgrad är inkluderad i 
värmefaktorn. Om andra typer av drivmotorer är 
aktuella kan det vara enklare att kompressorns s k 
axeleffektbehov istället används.
I figur 6 ges axeleffektbehovet och kondensor- 
effekten för en större kolvkompressor vid olika 
förångnings- och kondenseringstemperaturer. Värme­
faktorn kan också överslagsmässigt beräknas med 
hjälp av värden ur diagrammet.
Diagrammet visar bl a också att kondensoreffekten 
för en viss maskin snabbt avtar med sjunkande för- 
ångningstemperatur och stigande kondenseringstem- 
peratur. Det är därför av vikt för driftsekonomin 
att driftsförhållandena blir så bra som möjligt 
dvs högsta möjliga förångningstemperatur och 
lägsta möjliga kondenseringstemperatur skall all­
tid eftersträvas. Som exempel kan nämnas att värme­
faktorn som vid +22/+65 blir 540/113 = 4,8 vid 
10°C lägre förångningstemperatur dvs +12/+65 har 
sjunkit till ca 400/105 = 3,8. Förhållanden och vär 
den är likartade för andra tänkbara kompressor­




Vid en elmotordriven värmepump är energiomsättning­
en tämligen enkel att överblicka och "totala värme
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faktorn" är som ovan nämnts förhållandet mel­
lan i kondensorn avgivet värme och till driv- 
motorn tillförd elenergi.
Vid elmotordrift finns två olika utföranden:
öppen (axeltätad) kompressor med separat el­
motor
sk hermetisk typ där elmotor och kompressor 
är sammanbyggda och energiförlusterna i mo­
torn tas upp av arbetsmediet (köldmediet).
Den förstnämnda typen förekommer mest vid stör­
re anläggningar och den andra vid mindre anlägg­
ningar. Ur energiomsättningssynpunkt är skill­
naden måttlig och inverkar inte annat än vid 
mycket noggranna beräkningar.
5.4.2. Dieselmotordrift
Vid system med förbränningsmotordrivna kom­
pressorer blir energiomsättningen något svåra­
re att överblicka. För exempelvis en diesel­
motordriven värmepump kan förhållandena enligt 
figur 7 nedan gälla.
De i figuren angivna siffervärdena är givetvis 
ungefärliga och har medtagits i första hand för 
att illustrera principen. Storleksordningen är 
dock fullt realistisk och de valda värdena inne­
bär en värmefaktor för själva värmepumpen på 4. 
För en större kolvkompressor uppnås värdet 
vid exempelvis driftsförhållandena +20/+70°C.
Om en effekt lika stor som axeleffekten kan 
nyttiggöras i form av värme från dieselmotorns
kylvatten och rökgaser så ökar den totala 
värmefaktorn räknad på axeleffekten till unge­
fär värdet 5.
Förhållandet mellan total avgiven effekt och 
den i olja tillförda effekten kan också sägas 
vara anläggningens totala värmefaktor och det­
ta värde blir i exemplet enligt figuren 5/2,5 =
2 vilket också kan uttryckas som 200% verknings­
grad räknat på oljans bränslevärde.
Värdena för både kompressor och drivmotor kan 
givetvis variera men det är fullt möjligt att 
med en dieselmotordriven värmepump uppnå en to­
tal värmefaktor räknat på oljans bränslevärde av 
storleksordningen 1,7 vilket betyder att olje­
förbrukningen blir 50% av vad den skulle bli om 
oljan eldades i en panna med 85% verkningsgrad. 
Vid större värmepumpanläggningar blir skruvkom­
pressorer aktuella och axeleffektbehovet per ma­
skin ligger då på 500 ä 1000 kW. Varvtalet på 
dessa maskiner är 3 - 4000 r/min. Tyvärr är
lämpliga dieselmotorer byggda för varvtal på ca
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1000 r/min, varför varvtalsomsättning måste ske 
med hjälp av exempelvis mekanisk växel. En så­
dan är dock dyrbar och energikrävande. Det kan 
också vara av intresse att låta en stor diesel­
motor driva ett antal kompressorer. Ett sätt är 
då att utnyttja elektrisk effektöverföring dvs 
dieselmotor driver en elgenerator - typ reserv­
kraftaggregat - och kompressorerna förses med 
elektriska drivmotorer på vanligt sätt. Härigenom
löses givetvis samtidigt det ovan antydda pro­
blemet med olika varvtal för kompressor resp 
dieselmotor. Kompressorerna kan då också alter­
nativt drivas med elkraft på nätet. 
Verkningsgraden för en större dieselmotor är 
visserligen förhållandevis hög om både axel­
effekt och värme kan utnyttjas, men en del av 
värmet måste emellertid kylas bort vid ganska 
låg temperatur. Det gäller kylning av förbrän- 
ningsluften efter överladdningskompressorn och 
smörjolj ekylningen.
Cylinder- eller mantelkylningen dvs det nor­
mala motorkylvattnet kan ha en temperatur på 
70 ä 80°C dvs lika med de högsta möjliga 
kondensortemperaturerna. Från rökgaserna kan 
högvärdigt värme utvinnas dvs vatten kan 
utan svårighet värmas till 100 å 120°C. 
Dieselmotorkylning i olika utföranden illustre­
ras i fig 8 .
5.4.3. Ångturbindrift
Det är också möjligt att driva både kolv- och 
skruvkompressorer med ångturbin. Energiomsätt­
ningen blir då schematiskt enligt fig 9.
Energin i avloppsångan från turbinen måste 
nyttiggöras om systemet skall vara försvarbart. 
Avloppsångan kan användas för värmning av 
fjärrvärmevattnet men detta är möjligt endast 
under fjärrvärmenätets höglastperioder d v s då 
värmepumpeffekten är liten i förhållande till
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nätets effektbehov. När nätets effektbehov när­
mar sig värmepumpens avgivna effekt kan följ­
aktligen avloppsångan inte ekonomiskt utnytt­
jas för eftervärmning av fjärrvärmevattnet.
Härav följer att antingen kan värmepumpens kon- 
densoreffekt endast utgöra en mycket ringa del 
av nätets maximala effektbehov - kanske ca 10% - 
eller också måste avloppsångan hela tiden kunna 
nyttiggöras för andra ändamål.
5.5 Anlä22Di22§!S22£2ä§éE
Överslagsmässiga priser har infordrats på värme­
pumputrustningar och olika typer av drivmotorer. 
Sammanfattningsvis kan följande värden anses 
gälla vid kostnadsnivån april 1978. Priserna 
gäller för kompletta anläggningar exkl byggnader.
Pris i kr 
per kW värme
Eldrivet värmepumpaggregat med
kondensoreffekt ca 500 kW 500
Dieseldrivet värmepumpaggregat med
värmeeffekt ca 500 kW (direktdriven
kompressor) 800
Ångturbindrivet värmepumpaggregat
med värmeeffekt 1 ä 2 MW 650
Dieselaggregat och elmotordrivna 
kompressorer, värmeeffekt 5 ä 8 MW 800
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Det visar sig således att kostnaden per effekt­
enhet för en dieselmotordriven anläggning inte 
sjunker med ökande anläggningsstorlek för de 
effekter som undersökts. Detta sammanhänger med 
att elöverföring måste väljas för de större agg­
regaten med skruvkompressorer eftersom aggregat­
storleken och varvtal inte passar ihop. Fortsatt 
studium kan möjligen ge även andra lösningar.
Det torde här vara mest aktuellt att välja kolv­
kompressorer med lån<^amtgående drivmotorer, typ 
båtmotor. Kringutrustningen såsom startutrust­




Anläggningens ekonomi är beroende av bl a
principiell teknisk uppbyggnad 
fjärrvärmenätets utbyggnadstakt 
framtida utveckling av energipriset 
utrustningens driftsäkerhet
Utredningsgruppen har valt att närmare stu­
dera ekonomin för alt 2B, uppbyggd efter prin­
cipen angiven i bilaga 4. För att begränsa an­
läggningskostnaderna har endast en spillvärme­
källa, U2, utnyttjats.
Enligt kommunens planer kommer man inom kort
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att påbörja utbyggnad av ett fjärrvärmenät med 
en anslutningseffekt av 6 MW vid starten. Man 
tänker sig en snabb utbyggnadstakt upp till 
maximalt ca 30 MW. I fig 10 motsvaras detta av 
"utbyggnadstakt II". Ekonomiska kalkyler har 
även upprättats för tre andra utbyggnadstakter 
där I är snabbast och IV motsvarar ingen utbygg­
nad alls utöver ursprungliga 6 MW.
Värmepump-anläggningens uteffekt utlägges på ca 
1/4 av anslutningseffekten. Se fig 11. Härvid 
kommer ca 75% av energibehovet för de anslutna 
fastigheterna i samhället att täckas av värme­
pumpanläggningen. Jämför fig 5.
6.2 Investeringsbehov
Grundinvesteringen för "utbyggnadstakt II" kan 
beräknas enligt följande:
Fjärrvärmeledning 2 x DN 150 mm 1,1 Mkr
Spillvärmeledning DN 300 från U2 0,2 II
Byggnad för värmepumpar 0,3 II
Pumpar, armatur 0,3 II




Summa totalt 4,3 Mkr
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Fjärrvärmeledningen har härvid demensionerats 
för en totatleffekt av 7,5 MW, vilket är den 
maximala värmeeffekt som värmepumparna tänkes 
ge vid full utbyggnad. Ledningen dragés till en 
anslutningspunkt strax utanför fabriksområdet 
och förlägges till 2/3 ovan mark. Om anlägg­
ningen kommer till utförande bör emellertid 
större rördimension (DN 250-300 mm) väljas så 
att totala värmeeffekten till samhället kan 
distribueras från Perstorp AB via denna ledning. 
Den marginella ökningen av grundinvesteringen 
uppgår därvid till ca 0,4 Mkr, vilken dock ej 
skall belasta denna kalkyl.
Under utbyggnadsperioden krävs succesiva inves­
teringar i utökad värmepumpeffekt. (Figur 11). 
Investeringsbehoven vid olika utbyggnadstakt




I II in IV
0 4,7 4,3 3,9 3,9
1 0,4 0,8 0,4 -
2 1,2 - - -
3 1,2 0,8 0,4 -
4 0,8 - - -
5 - O 00 0,4 -
6 0,4 - - -
7 - 1,2 0,4 -
8 - - - -
9 - - 0,4 -
1 0 - o 00 - -
>
U)' år
8,7 r-CO 5,9 3,9
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6.3 Eneraiförsäl^nina
Efter diskussion med kommunen har försäljnings­
priset vid anslutningspunkten till kommunens 
fjärrvärmenät satts till 80 kr/MWh (93 kr/Gcal).
Detta pris garanteras även av Perstorp AB vid 
produktion i egen ångcentral och levererat till 
värmepumpcentralen. Priset baseras på ett olje­
pris av 600 kr/m3.
Energibehovet vid 1 MW anslutningseffekt är ca 
2000 MWh/år. Därav kan som tidigare nämnts 75% 
täckas av värmepumpanläggningen d v s 1500 MWh/ 
år. Med en totalverkningsgrad av 200% erfordras 
härför en utifrån tillförd energimängd av 750 
MWh/år. Resten dvs 750 MWh/år utgör den effek­
tiva spillvärmeutnyttjningen per MW anslutnings­
ef fekt .
Energiförsäljningen år 0 då anslutningseffekten 
är 6 MW kan sålunda värderas till
6 • 750 • 80 kr = 360 000 kr.
6.4 Underhållskostnader
Underhållskostnaderna är svårbedömda men har här 




Kapitalvärdet, dvs ackumulerade värdet av av­
kastning minus investering ger en bild av 
anläggningens lönsamhet. Figur 12:1 - 12:4 
visar kapitalvärdet vid olika utbyggnadstakt, 
dels om oljepriset stiger 5% resp 10% snabbare 
än inflationen. Ur figurerna kan återbetalnings- 
tiden, payoff-tiden, utläsas som kurvans skär­
ningspunkt med x-axeln. Genom förflyttning av 
x-axeln kan inverkan av olika bidrag utläsas.
En mera sofistikerad kalkylmetod med hänsyns­
tagande till en viss kalkylränta har använts 
för att ytterligare belysa ekonomin vid "utbygg­
nadstakt II", se figur 13.
Nuvärdet av energiförsäljningen resp investering­
arna summeras år för år till ett ackumulerat nu­
värde. Skärningspunkten mellan kurvorna anger den 
tidpunkt vid vilken investeringarna har betalat 
sig.
Vid investeringar i industrin ställs mycket hår­
da avkastningskrav. Payoff-tider på 1-3 år är 
inte ovanliga. Kommunala investeringar eller 
investeringar i bostäder anses däremot lönsamma 
vid payoff-tider på 15-20 år. De ur kurvorna 
utlästa payoff-tiderna på 6,5-10,5 år pekar 
sålunda på en ur värmeförsörjningssynpunkt god 
lönsamhet vid alla utbyggnadstakter. Skall
emellertid industrins normala avkastningskrav 
tillgodoses fordras statliga bidrag på åtmin­
stone ca 2,5 Mkr för att projektet skall bli 
intressant.
En eventuell framtida omstrukturering av pro­
duktsortimentet inom Perstorp AB kan givetvis 
innebära att spillvärmekällorna får annan 
karaktär. Även detta liksom en viss osäkerhet 
i tekniken talar för en relativt kort pay-off- 
tid och sålunda ett behov av statliga bidrag.
Resultat
Den genomförda förstudien visar att ett utnytt­
jande av spillvärme från Perstorp AB för upp­
värmning av bostäder och övriga byggnader i 
samhället Perstorp är tekniskt genomförbart.
Med ett ekonomiskt statsbidrag till grundinves­
teringen på ca 2 ,5Mkr kan projektet dessutom ge 
tillfredsställande lönsamhet, speciellt vid en 
relativt snabb utbyggnad av fjärrvärmenätet i 
samhället.
För att få fram ett mer detaljerat besluts­
underlag bör en förprojektering omgående genom­
föras, inkluderande detaljerade kostnadskalkyler 
för projektets huvuddelar. Det kommunala fjärr­
värmenätet som inom kort skall byggas bör redan 







VARAKTIGHETSDIAGRAM FÖR UTETEMPERATUR- FREKVENSKURVA. 




VARAKTIGHETSDIAGRAM FÖR UTETEMPERATUR- INTEGRALKURVA 













FIG. 4 VARAKTIGHETSDIAGRAM FOR EFFEKT OCH VARMEBARARETEMPERATUR. 









































































































































































































































Figur 11. Utbyggnad av värmepump-effekt.
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Kapitalvärde
Energipris 80 kr/MWh år 0
5 7 6 7
oljepris stiger i takt med 
inflationen
oljepris ökar 5% per år mer än 
inflationen






Payofftid 5 år kräver bidrag
Figur 12:1 Kapitalvärde, utbyggnadstakt I
45
Kapitalvärde
11 12 åfe 9 10
payofftid a = 8,0 årbidrag =>







Inga bidrag => payofftid
payofftid





















Break even: 5 år 8,0 år 11,3 år
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Process/Maskin:
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